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1． 企業概要
	会社名
	九州電力株式会社

	設立年月日
	昭和26年5月1日

	代表者
	代表取締役会長　松尾新吾
代表取締役社長　眞部利應

	供給区域
	福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県
鹿児島県

	資本金
	2,383億円

	売上高
	14兆8,608億円

	利益
	2,873億円

	従業員数
	12,689人




	供給設備
	箇所数
	設備量

	水力発電所
	139ヶ所
	327.9万kwh

	汽力発電所
	10ヶ所
	1,118,0万kwh

	内燃力発電所
	34ヶ所
	39,5万kwh

	原子力発電所
	２ヶ所
	525,8万kwh

	風力発電所
	２ヶ所
	0,3万kwh

	太陽光発電所
	1ヶ所
	0,3万kwh

	地熱発電所
	6ヶ所
	21,2万kwh

	自社計
	194ヶ所
	2,033,0万kwh
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まずは、電力需要量についてです。 
こちらのグラフは8月1日から9月1日までの電力需給を表したグラフです。 
グラフを見るのどの日も、電力供給力が電力供給量を満たしていることがわかります。★　 
最大供給力は8月10日の1735万ｋｗで、最大需要量は9月1日の1544万ｋｗで、前年比は－11．9％です。この要因としましては、今年の夏の平均気温が昨年に比べて1.7℃程低かったことや、節電の効果が現れていると予想されます。 
また、15日前後や21日などの最大電力需要量が大幅に減少していますが、これは休日に伴う大口の需要の減少や気温の低下によって、冷房設備使用が減少したためと思われます。












３．年代ごとの原発の割合



こちらは九州電力の保有している玄海原子力発電所と、川内原子力発電所の位置です。 
現在、九州には玄海原発の原子炉が４つ、川内原発に２つ、計６つの原子炉があります。4号機はつい最近停止したので、玄海原発の１号機以外は停止しております。また、川内原発では新たに3号機を増設するために、手続きしているところです。
こちらは平成11年と平成21年の各発電方法の割合を示したグラフです。平成11年のデータは、原子力発電４６％、火力発電４４％、水力発電８％、新エネルギー発電２％となっております。平成21年のデータは、原子力発電５０％、火力発電４４％、水力発電４％、新エネルギー発電２％となっております。10年前とほとんど変わっていないことから、いかに原発に頼ってきたかが伺えます。
こちらは平成23年のデータです。原子力発電の割合をみると、26%とかなり割合が減少しております。理由といたしましては、平成19年に2号機で異常が発生したため、（原子炉が）停止し、平成22年には3号機で放射線の漏えいが確認されたため、（原子炉が）停止したからです。原子力発電の発電量を火力発電が賄う（まかなう）形となっております。
九州電力で今稼働中の原発は玄海原子力発電所の１号機と４号機のみで、 
二つの総発電量は173.8万ｋW
玄海４号機停止 
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20111004/t10013027621000.html
玄海原発４号機の停止で、全国の原発５４基のうち、８割以上に当たる４４基が停止 
（これでまた割合が変化したので２３年版は変更が必要。）

４．近年の時事問題
続いては、九州電力の近年の時事問題についてです。
九州電力は、2005年12月25日に佐賀県唐津市で開かれたプルサーマル討論会において、討論会を成功させるために県に依頼して社員を勧誘し、賛成・推進の立場から発言、質問をするよう呼びかけていました。その結果、約700人で埋まった会場の半数は九電関係者が占めており、会場内に質問者を配置させていました。こちらはやらせ質問の一部を抜粋したものです。質問を見てみると、九電関係者が農家になりすまして質問している内容も見うけられます。第三者委員会の調査によると、九電は今回の討論会のシナリオを作成し、県に渡していたという事実があることから、九電と県が一体となってやらせを行っているということが明らかになりました。

５．脱原発時の供給能力





続いては脱原発時の供給能力についてです。 
こちらのグラフは、原子力発電所やそのほかの発電所をフル稼働させたときのグラフです。 
現在、九州電力における原子力の供給能力は５２６万キロワットで総供給能力は２，３２４万キロワットとなっております。 
ここでの新エネルギー○○となっております。
現在の２，３２４万キロワットから原子力の供給能力の５２６キロワットを引くと全体で１，７９８万キロワットとなります。 
さらに昨年と今年の最大供給量は１，５４４万キロワットと１，７５０万キロワットとなっており、２年とも供給能力が最大需要量を満たしているため原子力の供給能力なしでもまかなえるという事が証明できます。 

６．代替エネルギー


続いて発電エネルギーについて説明させていただきます。 
こちらは発電方式別の発電コストを比較したグラフです。 
原子力発電の発電単価は4.8～6.2円/kWhと、主要の発電方法としては、一番コストが低い数値となっており、一番利益を上げられる発電方式です。先ほどの九州電力の年代ごとの原子力発電の割合では50%前後となっており、九州電力は昔から原発に頼ってきました。その理由はこの原子力発電においてのコストの低さにあると考えています。 
しかし、今回の福島原発の様な事故が起きた際に地域住民などに支払う賠償金などの事は考えておらず、その賠償金などにかかる費用などを考えると、どんなに発電コストが安く 利益が一番上げられる発電方式であるとしても、事故が起こることを考えれば、原発を持つことは一企業としてはとても大きなリスクを抱えることになります。 
また、最近原発に対する風当たりが強くなってきているので、九州電力は原発以外の発電方式の発電所を増設しようとしています。 
そこで九州電力はLNGに目をつけました。 
LNG火力発電の発電単価は5.8円～7.1円/kWhで、原子力発電ほどではないにせよ、低い数値となっており、原発と近い利益をあげることが可能です。またLNGは酸性雨や地球温暖化の原因といわれる、窒素酸化物(NOx)やCO2の排出量が少なく、メタンを主成分とし、ほとんど不純物を含まない、きれいで「地球にやさしい」エネルギーです。そのため、原発の代替発電方式としてLNG火力発電に力を入れているのではないかと考えます。

こちらはLNG火力発電と原子力発電の様々な違いを表した表です。
北海道電力では10月11日、石狩湾新港に液化天然ガス（ＬＮＧ）火力発電所を建設すると発表しました。総発電能力は160万ｋW程度で、石狩湾新港の初号機の発電能力は50万ｋWです。その後も２、３号機と順次、発電設備を増設していく予定で、総発電能力160万ｋWを実現した場合、総投資は3000億円を超える見通しとなっています。
玄海原発３号機のみの建設費は3993億円、発電能力は118万kWとなっており、北電のLNG火力発電の３つの発電設備の総費用、総発電能力と比較してみると、玄海原発３号機のみで北電の建設費を約1000万円近く超える形となっており、さらに発電能力も約40万ｋW少ないことがわかります。 
さらに、LNG火力発電の発電単価は5.8円～7.1円/kWhで、原子力発電ほどではないにせよ、低い数値となっており、原発と近い利益をあげることが可能です。そのため、原発の代替発電方式としてLNG火力発電に力を入れているのではないかと考えます。

九州電力が現在原発に代わるエネルギーとして積極的に取り組んでいるのが、LNG火力発電です。 
九州電力は、原子力よりも危険性の低いLNGを安定的に確保するため、長期契約を基本として、供給源の分散化と生産・輸送・受入方法の整備、すなわちLNGサプライチェーンを積極的に行っています。
その一例が、豪州ウィートストーンLNGプロジェクトへの参加です。天然ガスを利用するには、ガス田の探鉱、開発、天然ガス生産など様々な工程が必要になります。 
これらの工程を整備するのがLNGプロジェクトです。九州電力は1977年にLNGプロジェクトの導入を開始しました。
このプロジェクトはシェブロン社が主体となり、西豪州北西部の海底ガス田から産出される天然ガスを西豪州アシュバートン・ノースに建設予定のプラントにて精製・液化・販売するプロジェクトで、年間生産能力は890万トンの予定です。九州電力初のLNG権益取得であり、これにより将来に亘る（わたる）安定的なLNGの調達に寄与するものと期待しています。
また、今まで九州電力は石油と石炭を中心に火力発電を行ってきましたが、燃料には限りがあるため、燃料の確保のためにもLNGを採用しました。 
また原発とLNG火力発電　双方の危険性について考えると、火力発電所では大きな事故が起こったときに、大火事となり、大変危険です。しかし、それはその周辺地域が燃えてしまうだけで、被害はそこまで広がりません。しかし、原子力発電所では一度大きな事故が起きると、放射能が漏れだし、広範囲で、長年にわたって被害が出続けます。そういったリスクを考えると、二酸化炭素などを多く排出してしまいますが、火力発電の方が安全なのです。
（原発よりLNG火力発電のほうが安くて高性能って書いて、そのあと比較・具体例） 

天然ガスは、クリーンで安全なエネルギーです
天然ガスはメタンを主成分とし、ほとんど不純物を含まない、きれいなエネルギーです。さらに液化の際に除塵、脱硫処理などおこなうため、硫黄酸化物（SOx）や煤塵を発生することがありません。また、酸性雨や地球温暖化の原因といわれる、窒素酸化物(NOx)やCO2の排出量が少なく「地球にやさしい」エネルギーです。
高い安全性
天然ガスは、空気より軽く（対空気比重　０．６５）、もともとガスなので、液体燃料のように地上に滞留せず、上方に拡散します。燃焼下限界（燃焼することのできる空気中の燃料濃度の下限）が、他燃料に比較して高い（約４．５％）こと、自然発火温度も高いことから、他燃料と比較して安全性が高いエネルギーです。
また、天然ガスにはCOなどの毒性物質が含まれていませんので、ガス中毒の心配はありません。

７．考察・展望
最後に、考察・展望です。 
九州電力は初めて原子力発電を稼働した1975年から近年まで原発に頼ってきました。また、世間が脱原発の動きを見せるなかで、九電はやらせをしてまで原発を稼働させたいという姿勢を見せました。ここまで、原発に頼る理由はわかりません。 
しかし、先ほどまでのデータを見ると、夏の電力需要は十分に満たしております。また現在九電が動かしている原発は１機だけです。さらに、オーストラリアとの交渉、ウィートストーンプロジェクトにより新たなエネルギー源を得ようとしています。以上のことを踏まえると、あと数年は原発に頼る必要はあるかもしれませんが、最終的には脱原発ができるものと思われます。

８．参考文献
· 九州電力ホームページ 
http://www.kyuden.co.jp/
· 九州電力でんき予報速報サイト 
http://u.denkiyohou.daiba.cx/　 
· 朝日新聞 
http://www.asahi.com/
· 佐賀新聞 
http://www.saga-s.co.jp/
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平成21年
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続いては脱原発時の供給能力についてです。

こちらのグラフは、原子力発電所やそのほかの発電所をフル稼働させたときのグラフです。

現在、九州電力における原子力の供給能力は５２６万キロワットで総供給能力は２，３２４万キロワットとなっております。

ここでの新エネルギー○○となっております。★



現在の２，３２４万キロワットから原子力の供給能力の５２６キロワットを引くと全体で１，７９８万キロワットとなります。

さらに昨年と今年の最大供給量は１，５４４万キロワットと１，７５０万キロワットとなっており、２年とも供給能力が最大需要量を満たしているため原子力の供給能力なしでもまかなえるという事が証明できます。
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続いて発電エネルギーについて説明させていただきます。

こちらは発電方式別の発電コストを比較したグラフです。

原子力発電の発電単価は4.8～6.2円/kWhと、主要の発電方法としては、一番コストが低い数値となっており、一番利益を上げられる発電方式です。先ほどの九州電力の年代ごとの原子力発電の割合では50%前後となっており、九州電力は昔から原発に頼ってきました。その理由はこの原子力発電においてのコストの低さにあると考えています。



しかし、今回の福島原発の様な事故が起きた際に地域住民などに支払う賠償金などの事は考えておらず、その賠償金などにかかる費用などを考えると、どんなに発電コストが安く 利益が一番上げられる発電方式であるとしても、事故が起こることを考えれば、原発を持つことは一企業としてはとても大きなリスクを抱えることになります。



また、最近原発に対する風当たりが強くなってきているので、九州電力は原発以外の発電方式の発電所を増設しようとしています。

そこで九州電力はLNGに目をつけました。

LNG火力発電の発電単価は5.8円～7.1円/kWhで、原子力発電ほどではないにせよ、低い数値となっており、原発と近い利益をあげることが可能です。またLNGは酸性雨や地球温暖化の原因といわれる、窒素酸化物(NOx)やCO2の排出量が少なく、メタンを主成分とし、ほとんど不純物を含まない、きれいで「地球にやさしい」エネルギーです。そのため、原発の代替発電方式としてLNG火力発電に力を入れているのではないかと考えます。★
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発電単価	8.2～13.3

10.0～17.3

5.8～7.1

5.0～6.5

4.8～6.2

10～14

8～22



水力	石油火力	LNG火力	石炭火力	原子力	太陽光	風力	地熱	10.75	13.65	6.45	5.75	5.5	49	12	15	

円/kW





Microsoft_Office_Excel_______1.xlsx

2011年需要


			2011年電力需要量 ネン デンリョク ジュヨウ リョウ


			40544			1,111			40575			1,424			40603			1,250			40634			1,081			40664			957			40695			1,083			40725			1,283			40756			1,442			40787			1,544


			40545			1,084			40576			1,443			40604			1,277			40635			1,049			40665			1,005			40696			1,119			40726			1,215			40757			1,487			40788			1,375


			40546			1,167			40577			1,391			40605			1,370			40636			1,048			40666			969			40697			1,128			40727			1,212			40758			1,500			40789			1,231


			40547			1,311			40578			1,367			40606			1,333			40637			1,113			40667			957			40698			1,049			40728			1,338			40759			1,519			40790			1,168


			40548			1,396			40579			1,237			40607			1,217			40638			1,098			40668			975			40699			991			40729			1,282			40760			1,464			40791			1,276


			40549			1,488			40580			1,202			40608			1,203			40639			1,066			40669			1,057			40700			1,134			40730			1,257			40761			1,363			40792			1,277


			40550			1,463			40581			1,293			40609			1,287			40640			1,063			40670			1,046			40701			1,104			40731			1,333			40762			1,319			40793			1,278


			40551			1,351			40582			1,353			40610			1,302			40641			1,090			40671			1,008			40702			1,123			40732			1,424			40763			1,488			40794			1,337


			40552			1,296			40583			1,295			40611			1,308			40642			1,014			40672			1,148			40703			1,178			40733			1,369			40764			1,533			40795			1,359


			40553			1,411			40584			1,375			40612			1,309			40643			984			40673			1,179			40704			1,198			40734			1,310			40765			1,518			40796			1,324


			40554			1,508			40585			1,313			40613			1,266			40644			1,088			40674			1,188			40705			1,097			40735			1,464			40766			1,475			40797			1,302


			40555			1,516			40586			1,382			40614			1,154			40645			1,083			40675			1,167			40706			1,013			40736			1,486			40767			1,444			40798			1,435


			40556			1,503			40587			1,276			40615			1,061			40646			1,067			40676			1,053			40707			1,119			40737			1,457			40768			1,287			40799			1,477


			40557			1,447			40588			1,474			40616			1,160			40647			1,064			40677			1,009			40708			1,127			40738			1,475			40769			1,099			40800			1,471


			40558			1,472			40589			1,376			40617			1,184			40648			1,059			40678			974			40709			1,126			40739			1,523			40770			1,165			40801			1,455


			40559			1,448			40590			1,380			40618			1,308			40649			1,030			40679			1,052			40710			1,162			40740			1,412			40771			1,273			40802			1,330


			40560			1,521			40591			1,310			40619			1,312			40650			992			40680			1,070			40711			1,148			40741			1,354			40772			1,425			40803			1,321


			40561			1,524			40592			1,310			40620			1,252			40651			1,066			40681			1,079			40712			1,080			40742			1,234			40773			1,407			40804			1,238


			40562			1,502			40593			1,235			40621			1,102			40652			1,141			40682			1,104			40713			1,034			40743			1,331			40774			1,395			40805			1,149


			40563			1,508			40594			1,175			40622			1,062			40653			1,073			40683			1,166			40714			1,187			40744			1,269			40775			1,292			40806			1,195


			40564			1,477			40595			1,240			40623			1,134			40654			1,066			40684			1,103			40715			1,249			40745			1,245			40776			1,169			40807			1,117


			40565			1,352			40596			1,236			40624			1,203			40655			1,071			40685			1,009			40716			1,325			40746			1,337			40777			1,326			40808			1,060


			40566			1,305			40597			1,209			40625			1,242			40656			1,035			40686			1,075			40717			1,411			40747			1,283			40778			1,301			40809			1,026


			40567			1,527			40598			1,154			40626			1,229			40657			1,018			40687			1,062			40718			1,471			40748			1,232			40779			1,371			40810			1,028


			40568			1,502			40599			1,142			40627			1,248			40658			1,073			40688			1,073			40719			1,310			40749			1,429			40780			1,415			40811			1,042


			40569			1,501			40600			1,093			40628			1,209			40659			1,072			40689			1,100			40720			1,194			40750			1,439			40781			1,439			40812			1,140


			40570			1,490			40601			1,076			40629			1,136			40660			1,079			40690			1,087			40721			1,290			40751			1,410			40782			1,362


			40571			1,452			40602			1,179			40630			1,185			40661			1,067			40691			1,017			40722			1,427			40752			1,472			40783			1,333


			40572			1,428									40631			1,202			40662			1,007			40692			964			40723			1,454			40753			1,485			40784			1,510


			40573			1,424									40632			1,142			40663			1,025			40693			1,029			40724			1,417			40754			1,381			40785			1,535


			40574			1,533									40633			1,096									40694			1,056									40755			1,330			40786			1,522


			最大値 サイダイチ			1,533						1,474						1,370						1,141						1,188						1,471						1,523						1,535						1,544


			平均 ヘイキン			1,420						1,284						1,218						1,059						1,056						1,192						1,357						1,393						1,268








2010年需要


			2010年電力需要量 ネン デンリョク ジュヨウ リョウ


			40179			1,076			40210			1,336			40238			1,168			40269			1,123			40299			992			40330			1,104			40360			1,383			40391			1,402			40422			1,620			40452			1,201			40483			1,129			40513			1,204


			40180			1,068			40211			1,341			40239			1,172			40270			1,122			40300			954			40331			1,107			40361			1,395			40392			1,638			40423			1,661			40453			1,176			40484			1,145			40514			1,255


			40181			1,133			40212			1,366			40240			1,204			40271			1,083			40301			968			40332			1,140			40362			1,266			40393			1,710			40424			1,697			40454			1,080			40485			1,109			40515			1,262


			40182			1,221			40213			1,404			40241			1,213			40272			1,023			40302			984			40333			1,110			40363			1,161			40394			1,638			40425			1,547			40455			1,139			40486			1,166			40516			1,168


			40183			1,389			40214			1,368			40242			1,149			40273			1,078			40303			989			40334			1,061			40364			1,327			40395			1,680			40426			1,356			40456			1,136			40487			1,150			40517			1,104


			40184			1,454			40215			1,274			40243			1,092			40274			1,076			40304			1,117			40335			1,033			40365			1,338			40396			1,683			40427			1,469			40457			1,149			40488			1,084			40518			1,215


			40185			1,471			40216			1,216			40244			1,113			40275			1,135			40305			1,100			40336			1,120			40366			1,389			40397			1,459			40428			1,475			40458			1,171			40489			1,025			40519			1,308


			40186			1,427			40217			1,277			40245			1,245			40276			1,121			40306			1,047			40337			1,137			40367			1,379			40398			1,376			40429			1,414			40459			1,151			40490			1,148			40520			1,328


			40187			1,294			40218			1,177			40246			1,311			40277			1,112			40307			991			40338			1,171			40368			1,336			40399			1,510			40430			1,506			40460			1,109			40491			1,205			40521			1,364


			40188			1,202			40219			1,179			40247			1,425			40278			1,029			40308			1,077			40339			1,200			40369			1,235			40400			1,569			40431			1,593			40461			1,051			40492			1,170			40522			1,309


			40189			1,290			40220			1,198			40248			1,299			40279			1,011			40309			1,065			40340			1,228			40370			1,259			40401			1,445			40432			1,469			40462			1,099			40493			1,160			40523			1,216


			40190			1,444			40221			1,297			40249			1,210			40280			1,102			40310			1,042			40341			1,125			40371			1,335			40402			1,469			40433			1,329			40463			1,175			40494			1,138			40524			1,178


			40191			1,537			40222			1,241			40250			1,074			40281			1,136			40311			1,056			40342			1,040			40372			1,375			40403			1,360			40434			1,415			40464			1,173			40495			1,114			40525			1,279


			40192			1,498			40223			1,219			40251			1,026			40282			1,191			40312			1,051			40343			1,213			40373			1,329			40404			1,327			40435			1,420			40465			1,185			40496			1,035			40526			1,255


			40193			1,453			40224			1,334			40252			1,147			40283			1,206			40313			1,026			40344			1,194			40374			1,344			40405			1,338			40436			1,283			40466			1,137			40497			1,180			40527			1,425


			40194			1,313			40225			1,353			40253			1,202			40284			1,139			40314			991			40345			1,259			40375			1,419			40406			1,496			40437			1,374			40467			1,083			40498			1,206			40528			1,482


			40195			1,241			40226			1,312			40254			1,187			40285			1,064			40315			1,107			40346			1,311			40376			1,350			40407			1,598			40438			1,397			40468			1,026			40499			1,209			40529			1,404


			40196			1,361			40227			1,399			40255			1,204			40286			1,016			40316			1,105			40347			1,272			40377			1,280			40408			1,691			40439			1,289			40469			1,136			40500			1,204			40530			1,257


			40197			1,328			40228			1,351			40256			1,143			40287			1,125			40317			1,140			40348			1,185			40378			1,380			40409			1,729			40440			1,290			40470			1,147			40501			1,185			40531			1,167


			40198			1,244			40229			1,205			40257			1,050			40288			1,102			40318			1,124			40349			1,084			40379			1,580			40410			1,750			40441			1,362			40471			1,154			40502			1,116			40532			1,234


			40199			1,275			40230			1,143			40258			1,057			40289			1,087			40319			1,125			40350			1,228			40380			1,590			40411			1,611			40442			1,583			40472			1,155			40503			1,053			40533			1,268


			40200			1,328			40231			1,206			40259			1,078			40290			1,125			40320			1,061			40351			1,278			40381			1,622			40412			1,475			40443			1,526			40473			1,134			40504			1,182			40534			1,236


			40201			1,321			40232			1,156			40260			1,204			40291			1,100			40321			1,048			40352			1,243			40382			1,622			40413			1,705			40444			1,144			40474			1,104			40505			1,145			40535			1,231


			40202			1,209			40233			1,120			40261			1,213			40292			1,059			40322			1,065			40353			1,298			40383			1,477			40414			1,699			40445			1,191			40475			1,055			40506			1,189			40536			1,380


			40203			1,364			40234			1,144			40262			1,224			40293			1,009			40323			1,075			40354			1,231			40384			1,365			40415			1,664			40446			1,066			40476			1,150			40507			1,215			40537			1,395


			40204			1,350			40235			1,155			40263			1,268			40294			1,112			40324			1,051			40355			1,176			40385			1,579			40416			1,644			40447			1,055			40477			1,134			40508			1,247			40538			1,368


			40205			1,350			40236			1,095			40264			1,146			40295			1,103			40325			1,050			40356			1,170			40386			1,556			40417			1,619			40448			1,169			40478			1,133			40509			1,174			40539			1,415


			40206			1,276			40237			1,023			40265			1,077			40296			1,097			40326			1,053			40357			1,354			40387			1,372			40418			1,497			40449			1,195			40479			1,152			40510			1,149			40540			1,311


			40207			1,316									40266			1,184			40297			1,044			40327			1,027			40358			1,307			40388			1,505			40419			1,387			40450			1,155			40480			1,125			40511			1,262			40541			1,253


			40208			1,207									40267			1,177			40298			1,066			40328			978			40359			1,260			40389			1,564			40420			1,578			40451			1,160			40481			1,076			40512			1,250			40542			1,273


			40209			1,169									40268			1,146									40329			1,074									40390			1,454			40421			1,626									40482			1,033									40543			1,274


			最大値 サイダイチ			1,537						1,404						1,425						1,206						1,140						1,354						1,622						1,750						1,697						1,201						1,262						1,482


			平均 ヘイキン			1,310						1,246						1,174						1,093						1,049						1,188						1,405						1,560						1,374						1,127						1,158						1,284








2011年供給


			2011年電力供給力 ネン デンリョク キョウキュウリョク


			40725			1,499			40756			1,663			40787			1,670


			40726			1,354			40757			1,659			40788			1,668


			40727			1,361			40758			1,714			40789			1,464


			40728			1,521			40759			1,710			40790			1,375


			40729			1,479			40760			1,720			40791			1,544


			40730			1,459			40761			1,583			40792			1,542


			40731			1,500			40762			1,472			40793			1,540


			40732			1,559			40763			1,683			40794			1,540


			40733			1,533			40764			1,733			40795			1,509


			40734			1,517			40765			1,735			40796			1,496


			40735			1,647			40766			1,682			40797			1,465


			40736			1,653			40767			1,637			40798			1,652


			40737			1,651			40768			1,505			40799			1,637


			40738			1,671			40769			1,417			40800			1,627


			40739			1,671			40770			1,487			40801			1,625


			40740			1,537			40771			1,522			40802			1,642


			40741			1,576			40772			1,596			40803			1,442


			40742			1,591			40773			1,603			40804			1,404


			40743			1,535			40774			1,539			40805			1,426


			40744			1,502			40775			1,494			40806			1,422


			40745			1,441			40776			1,385			40807			1,359


			40746			1,512			40777			1,460			40808			1,339


			40747			1,490			40778			1,490			40809			1,322


			40748			1,421			40779			1,549			40810			1,332


			40749			1,625			40780			1,582			40811			1,285


			40750			1,634			40781			1,587			40812			1,347


			40751			1,627			40782			1,534


			40752			1,629			40783			1,452


			40753			1,630			40784			1,682


			40754			1,564			40785			1,701


			40755			1,439			40786			1,702


			最大値 サイダイチ			1,671						1,735						1,670


			平均 ヘイキン			1,543						1,590						1,487








グラフ


						最大値 サイダイチ			平均 ヘイキン


			1			1537			1310


			2			1404			1246


			3			1425			1174


			4			1206			1093


			5			1140			1049																											最大値(電力需要量) サイダイチ デンリョク ジュヨウ リョウ			平均(電力需要量) ヘイキン デンリョク ジュヨウ リョウ			最大値(電力供給力) サイダイチ デンリョク キョウキュウリョク			平均(電力供給力) ヘイキン デンリョク キョウキュウ リョク


			6			1354			1188


			7			1622			1405																											電力需要量 デンリョク ジュヨウ リョウ			電力需要量 デンリョク ジュヨウ リョウ			電力供給力 デンリョク キョウキュウリョク			電力供給力 デンリョク キョウキュウ リョク


			8			1750			1560																								7			1523			1357			1671			1543


			9			1697			1374																								8			1535			1393			1735			1590


			10			1201			1127																								9			1544			1268			1670			1487


			11			1262			1158


			12			1482			1284


			1			1533			1420


			2			1474			1284


			3			1370			1218


			4			1141			1059


			5			1188			1056									2010年 ネン			平均(2010年) ヘイキン ネン			2011年 ネン			平均(2011年) ヘイキン ネン
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まずは、電力需要量についてです。

こちらのグラフは8月1日から9月1日までの電力需給を表したグラフです。

グラフを見るのどの日も、電力供給力が電力供給量を満たしていることがわかります。★　

最大供給力は8月10日の1735万ｋｗで、最大需要量は9月1日の1544万ｋｗで、前年比は－11．9％です。この要因としましては、今年の夏の平均気温が昨年に比べて1.7℃程低かったことや、節電の効果が現れていると予想されます。

また、15日前後や21日などの最大電力需要量が大幅に減少していますが、これは休日に伴う大口の需要の減少や気温の低下によって、冷房設備使用が減少したためと思われます。★
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